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Rev.Nr:

Radiator stigl

Typ av andring

Datum Namn

Radiator stig2
Radiator retur

Termometrar (2x)

Varmvattenslinga 25m Cu
(Yta 6.0 m2)

@7 inv (5x)
Givarror

DN50 (2x)
Pluggad (elpatron)

DN15
Avtappningskran monterad

Solslinga 15m Cu
(Yta 2.5 m2)

DN25 utv
Tillopp fran varmekalla

749

@15
/ Sol tillopp

{|_—DN25 utv

Avluftning

— @223

for anslutning av BIV-shunt

¥Kabelgenomft')ringar (2x)

TEKNISKA DATA:
Bredd.....cooooveiiiiiiieneeeennnn, 695 mm
)18 o 747 mm
HGOjd (Max)...c.evevevneerennnnn, 1830 mm
Drifttryck rad (max)............... 3 bar
Drifttryck vwvb (max)............. 10 bar
Drifttemp (Max)....c..ccvuvees 100 °C
ViKE e, 144 Kg
Reshdjd....cccuvwereennnninnn. 1870 mm
Varmhallningsforlust........... 112 W
Volym wh...oovveeiiiieie, 55L
Volym tot....cveeviiiveniiineees 478 L
Energiklass......cccooovvviiiiinnninnns C

Isolering PUR (helfylld innanfor skal)

UTUSTNING:

e Varmvattenslinga B25

¢ Solslinga SOL14

e Termometrar infallda 2st
¢ Avtappningskran

Vikt Kg:

Datum: Konstruerad av: Godkénd av: Skala:

2017-12-08 JOE JOS 1:15

Format: Blad Nr:
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Cu=koppar @'@

@N@ Namn:

EN 150 13920-0G TIDA-500L/B25/SOL14

Generell R%/_

""504-660500-E17

Kund/Notering:

Ritningsnummer: Revision:
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